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ГРАФИК 
отключения вводов 35 кВ подстанций ОАО АУЭС 
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№ 
п.п. Наименование присоединений Вид ремонта 

Простой 
в ремонте 

(кол-во дней) 

Время 
ремонта 
(месяц) 

Примечания 

1. ЦРП-1 
с. «А» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 

испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 

3 дня 
Октябрь Без включения 

на ночь 
1. ЦРП-1 

с. «Б» с ЦРП-2 

Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 3 дня 

Октябрь Без включения 
на ночь 

2. ЦРП-ЗА 

с. «Б» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 

3 дня 

Сентябрь С включением 
на ночь 

2. ЦРП-ЗА с. «А» с УП-8 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 

3 дня Сентябрь С включением 
на ночь 

2. ЦРП-ЗА Резервный ввод с 
ТЭЦ-9 и с УП-8 

Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 1 день 

Сентябрь С включением 
на ночь 

3. ЦРП-4 с. «А» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ 

2 дня Октябрь Без включения 
на ночь 

3. ЦРП-4 с. «Б» с ЦРП-2 
Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ 2 дня Октябрь Без включения 

на ночь 

4. ЦРП-5 с. «А» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ 

1 день Май С включением 
на ночь 

4. ЦРП-5 с. «Б» с УП-8 
Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ 1 день Май С включением 

на ночь 

5. ЦРП-6 
с. «А» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 

испытание кабелей, проф. контроль релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 

2 дня 
Сентябрь Без включения 

на ночь 
5. ЦРП-6 

с. «Б» с ЦРП-2 

Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. контроль релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 2 дня 

Сентябрь Без включения 
на ночь 

6. ЦРП-7 
с. «Б» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 

испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 

1 день 
Апрель С включением 

на ночь 
6. ЦРП-7 

с. «А» с УП-8 

Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 1 день 

Апрель С включением 
на ночь 
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7. ЦРП-8 
с. «А» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 

испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 

2 дня 
Август С включением 

на ночь 
7. ЦРП-8 

с. «Б» с УП-8 

Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 2 дня 

Август С включением 
на ночь 

8. ЦРП-9 
с. «Б» с ТЭЦ-9 Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 

испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 

2 дня 
Сентябрь С включением 

на ночь 
8. ЦРП-9 

с. «А» с УП-8 

Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, 
испытание кабелей, проф. восстановление релейной 
защиты, проверка схемы АВР 6кВ 2 дня 

Сентябрь С включением 
на ночь 

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом 

Начальник ПТС ОАО АУЭС 

Начальник 6-го эл. района ОАО АУЭС 

Начальник ЦЭТЛ ОАО АУЭС 

Начальник эл. цеха ТЭЦ-9 

Гл. энергетик НПЗ ОАО «АНХК» 

Гл. энергетик Завода масел ОАО «АНХК» 
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2009 г. 
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2009 г. 

«Откл вводов 35 кВ с НПЗ. .doc» 
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